LABDIAL S.L.U

. LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS Y ALIMENTACION S.L.L

C/ JERONIMO MUNOZ, 1. PARQUE T. BOECILLO

Labdial

CDW\‘F"OW“';SD de (ﬁuﬁé

BOECILLO, VALLADOLIC

TLFNO: 983548847 ; Fax 98354884¢
E MAIL: aguas@Ilabdial.com www.labdial.corn

Referencia Laboratorio: A12288

Cliente ADMINSTRACION PUBLICA/DIPUTACION DE VALLADOLID
Direccion C/ANGUSTIAS, 44 - VALLADOLID, VALLADOLID 47003
Cantidad de muestra 680ml.

Muestra tomada por Personal de Labdial (Marta; IT-PR-081*)

Fecha de toma de muestras 03/01/2018
Fecha de recepci6n 03/01/2018
Hora de toma de muestra 12:50.

Envase Utilizado
Municipio
Tipo Andlisis

Fechainicio analisis
Muestra analizada

1 Bote de 180ml y 1 bote estéril de 500ml con tiosulfato sédico.
Cabezo6n de Pisuerga.
Control de grifo. Punto de Muestreo: Ayuntamiento.

BOLETIN ANALISIS

Resultado del analisis:

Método de andlisis

IT-PR-161
IT-PR-161

IT-PR-077
IT-PR-077
IT-PR-076
IT-PR-073
IT-PR-072
IT-PR-057
IT-PR-157

IT-PR-075

03/01/2018 Fecha fin analisis 10/01/2018
Agua.
Parametros Resultado: Valor paramétrico
ANALISIS MICROBIOLOGIA
Bacterias Coliformes 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml
Escherichia coli 0 ufc/100 ml 0 ufc/100 ml

Sabor

Olor

Color
Turbidez
Conductividad
pH

Amonio

Cloro libre residual

ANALISIS FiSICO-QUIMICO

1 indice de dilucion
1 indice de dilucién
<1 mg-Pt-Coll

0,3 UNF

791 uS/cm a 20°C
7,9 Unidades de pH
0,02 mg/!

0,55 mg/!

3 indice de dilucién

3 Indice de dilucién

15 mg Pt-Coll

5 UNF

2500 pS/cm a 20°C

6,5 - 9,5 unidades de PH
0,5 mg/l

1,0 mgl/l

Real Decreto 140/2003
ORDEN SAN/132/2015

Legislacion de la
Muestra

Carlos Iranzo
Responsable de Departamento.

Revisado por:

Observaciones/

L es: AGUA APTA.
Desviaciones

10/01/2018

Teresa Aranguena
Direccion Técnica de Laboratorio.

Fecha de emisién
Validado por:

Los resultados de este informe se refieren Unicamente a las muestras arriba indicadas.

Segun |l a | egislacion indicada, la clasificacion de este agua para | os paranetros anal i zados

Este informe no debe reproducirse salvo que se haga integramente y con la aprobacion del Laboratorio LABDIAL.
La informacién que contiene este documento es confidencial y va destinada exclusivamente al titular del documento.

Laboratorio certificado por AENOR bajo la norma de Calidad UNE EN ISO 9001:2008.
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